(09) KONTROL AF ORGANISKE
MIKROFORURENINGER

Kostraede Ny Vandveaerk
viLeif Nygaard

Bellisvej 6

4750 Lundby

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Analyserapport nr. 20171106/003
6. november 2017

Blad 1 af 1

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 10,1 °C ||Prevested: DGU 225.146
Provedato:  2017-09-13 KI. 10:30
Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11
UNDERLEVERAND@R
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav 7 |METODE Urel
PESTICIDER lkke pavist
Chloridazon pg/l < 0,01 LC/MSMS  20%
Desphenyl-Chloridazon pg/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
methyl-desphenyl Chloridazon pgll < 0,01 LC/MS/MS 20%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Pesticider er udfert af ALS, akkr. 361,

Tegn forklaring:

rapport nr. 133357/17, kopi kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke mélelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten
Due, civ.
ing.




